
 

In riferimento alle specifiche tecniche dei vari calibri di smart meter messi a gara (G4, G16 e G25) viene 

richiesta, tra le caratteristiche essenziali, la resistenza dei sigillanti alle alte temperature. 

Attualmente la Committente installa misuratori con una classe di temperatura minima T4 (135°C). Pertanto, 

al fine di mantenere quanto meno gli attuali standard di sicurezza nelle installazioni dei nuovi misuratori, 

nella fornitura dovrà essere assicurata almeno la classe T4 (135°C). Questo in relazione al posizionamento 

dei misuratori del gas, spesso in prossimità di luoghi frequentati da persone (cortili, marciapiedi, strade ed 

anche terrazze) con il fine di salvaguardarne l’incolumità in caso di possibili incidenti con conseguente 

diffusione di fiamme. 
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